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SPRAWOZDANIE Z POBIERANIA | BADAR NR SB/113105/09/2023 mm m m m Imn !ﬂ M' m "m [ “‘ ,m
Zleceniodawca ID: 49496
Plywalnia Powiatowa w Morkach
ul. Tysiaclecia 15b
19-100 Monki
Podstawa realizacji
Zlecenie z dnia: 2023-01-01 » Numer systemowy: 23001393
Obszar badan: obszar regulowany prawnie / Podstawa prawna: RMZ z dn. 09.11.2015 (Dz. U. 2022 r. poz. 1230)
Cel badan: Polwierdzenie spetienia wymagar
Opis prébek
Nr laboratoryjny Miejsce pobory / etykieta Prébka:
. probki zleceniodawcy
033914/09/2023 Plywalnia Powiatowa w Morikach Woda na plywaini
Wanna Whiripool nr 1
Nr laboratoryjny Dane zwiazane z pobieraniem prébek
prébki Data poblerania Prébkobiorca Identyfikacja metody pobierania
033914/09/2023 2023-09-06, godz.07:38 Przedstawicie| Laboratorium PB-DPP-20 (A); PN-EN ISO
19458:2007 (A)
Plan pobierania dostepny w Laboratoriym na zyczenie.
Data rejestracji w laboratorium Data rozpoczecia badan Data zakoriczenia badan
2023-09-06, godz.17:00 2023-09-06 2023-09-16
Uwagi
Stan probki w chwili dostarczenla do laborztorium nie budzl zastrzezen.
SGS Poiska Sp.zo.o. Sporzadzit;
01-248 Warszawa, . Jana Kazimierza 3 inZ. Edyta Lasek

mi. specjalista ds. obstugi klienta
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64.920, Na Leszkowie 4
13-200. Haiters 35

F7.300, Wierzawice 874

wWww plsgs. com

Member af the S6S Group [SGS SA)
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Kapital zakdadowy 27 167 800,00 21
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Strona nr 1/3

Pszczyna 2023-09-18

SPRAWOZDANIE Z POBIERANIA | BADAN NR SB/113106/09/2023 , m m l , 'm
Zleceniodawca

ID: 49496
Ptywalnia Powiatowa w Morikach
ul. Tysigclecia 15b
19-100 Moriki
Podstawa realizacji
Zlecenia z dnia: 2023-01-01, numer syslemowy: 23001393
Obszar badan: obszar requlowany prawnie / podstawa prawna: RMZ z dn. 09.11.2015 (Dz. U. 2022 r. poz.1 230)
Cel badan: Polwierdzenie spetnienia wymagan
Opis prébek
Nr laboratoryjny Misjsce poboru / etykieta Probka:
—probki Zleceniodawcy
033911/09/2023 Plywalnia Powiatowa w Morikach Woda na ptywalni
Niecka rekreacyjna
N g Dane zwiazane z pobieraniem prébek
prébki Data pobicrania Probkobiorca Identyfikacja metody pobierania
033911/09/2023 2023-09-08, godz.07:46 Przadstawicie| Laboratorium PB-DPP-20 (A); PN-EN ISO
19458:2007 (A)
Plan pobierania dostepny w Laboratorium na zyczenie.
Data rejestracji w laboratorium Data rozpoczecia badan Data zakoriczenia badan
2023-09-08, godz.17:00 2023-09-06 2023-09-16
Uwagi
Stan prébkd w chwili destarczenia do laboratorium nie budz zastrzezen.
SGS Polska Sp. z o, ¢, Sporzadzi:
01-248 Warszawa, w, Jana Kazimierza 3 inZ. Edyta Lasek
NiP: 5380005603 mk. specjali - 0bstugi klienta
Laboratorium SGS Polskg specjalista ds gi klien
43-200 Ps2czyna, ul. Cieszyriska 52a
tel. 32 4492500; fax: 32 4472072
1 4‘ |L‘ oo v.z-.:..;v-un & Satey ’w““v
" peeryna 43:200, Clusayfiskn 523 t 443 22 249 2600 1448 32 247 2072 Pizcayna 43200, Cieseyriska 525
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Strona nr 2/3 Pszczyna 2023-09-18
SPRAWOZDANIE Z POBIERANIA | BADAN NR SB/1131 06/09/2023
2 klrezultaty Niepewnost Dopuszczalne
Oznaczany parametr Jednostka Idu\l:ﬂ;kaql metncy badafi (¥) rozszerzona g warto$ci wps)
033911/09/2023 ) wakaznikow
Temperatura ¢ Pe-DPP-43 (A) 30,0 +4.5 TE | KM -
Chlor wolny ma PB-DPP-27 (A) 0.78 +0.16 TE | KM 0,7-1.0%
Chlor zwigzany mall PB-DPP-27 (A) 0,28 +0,09 TE | KM <03°
Potencat redox (oksydoredukeyiny) mv PB-DPP-49 (A) 752 +30 TEIKM | 7007 22g5°”7°
przy elektrodzie Ag/AgC! 3,5M KCI
Potancial redox (wzglgdem mv PB-OPP49 (A) 962 +30 TE | KM -
standardowe, elekirody
odniesienia)
Metnosé NTU PN-EN 1SO 7027-1:2016-08 (A) <0,10 +0,03 PS | KM <05
Utlenfalnast z KMnQ,, {Indeks mail PN-EN SO 8467:2001 (A) 1.29 +0,33 PS | KM 4?22
nadmanganiancwy)
Liczha mikroorganizméw (36°C) jtkr1ml PN-EN 1SO 6222:2004 (A) 2 <1-7 DZ | KM 0- 13()12'? w
Liczba Pseudomenas aeruginosa ji/100mi PB-DMP-79; PN-EN 1SO 0 = DZ | KM 07!
16266:2000 (A)
Liczba Escherichia coli ji100mi PN-EN ISO 0 = DZ | KM 09*
9308-1:2014-12+A1:2017-04 (A)
Liczba Legionella sp- ftic/100mi PN-EN 1SO 11731:2017-08 (A) 0 - 0Z | Kid 0¥ %!

tx/100m! - liczba jednostek tworzacych kolonie w 100 mi

NDS - zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 9 Istopada 201
plywalniach (Dz- U. 2022., poz. 1230) - woda w nieckach baserowych wyposazonych w urzadzenia wytwarzajgee aerozol wodno-powietrzny.
wakaznikéw mikrobiologicznego zanieczyszczenia
Krétkotrwate podwyz2szene stezenia chloru wolnego

9 W sytuacji przekroczenia norm

basenowej kapigcymi sig mozliwie

2) 21
3zt

Nie dotyczy phywalni odkrytych.

&)
2z
123)

bierat z niecki basenowej,

Dazac do utrzymania iak najnizsze) warntosci
Probke wody co badan nalez pobleraé z niscki hasenawel, w mozliwie jak najmniejsze] odleglogci od wylotu dyszy-

Potencjat redox (oksydored.lkcyiny) przy elekircdzie Ag/AgCI 3.5 M KCI wartos€ min.

- przy 6,5 <=pH<=7,3 dia wody stodkie] 750 [mV], dia wody sionej: 700 [mV];
- przy 7,3 <pH<=7.6 dia wody stodkie) 770 [mV];
- przy 7,3 <pH<=7.8 dla wody sione) 720 [mVE;

2) e

Prébkewodydobadmnalczypobierabzniecki

stqietiepa:m\etmwbedmej prébca
wunMejaknajmnbejszejode!DSdodwybtudyuy.

basenowej, w mazinie jak najmniejsze| odlegtoéci od wylotu dyszy.

Sr. w Sprawic wymagan, jakim powinna odpowiadat woda na

wody lub bardzo duzego obcigzenia niecki
do wartosci nie wicksze) niz 3 ma/L.

Podana wartosé stanowi réznice pomigdzy wartoscig 1ego parametru w wodzie W miecee basenowe), a jego zawartodcig w wodzie
doprowadzanej do prywalni. Uwaga - Laboratorium podaje
Prébke wody do badan naloZy pol

wody, a nie roznice wynikéw.

Normalprocedura badawcza

Data, wersja i/lub informacje dodatkowe

PB-DPP-20 (A); PN-EN ISO 19458:2007 (A)

Procedura Badawcza wersia 012 dnia 21.01,2021 r-

PB-DPP-43 Procedura Badawcza wersja 01z dnia 21.01.2021 1.
PB-DPP-27 Procedura Badawcza wersja 01 z dnia 21.01.2021r.
PB-DPP-49 Procedura Badawcza wersia 012 dnia 21.01.2021 1.

P8.DMP-79 / PN-EN ISO 16266:2009

Procedura Badawcza wersja 012 @nia 25.02.2021 dla badan realizowanych w Pszczynie, Pile,
Lezajsku, Dziatdowie / PN-EN IS0 16266:2009 dia badan realzowanych w Ozarowie Maz.

PN-EN SO 11731:2017-08

Matryca A; Procedura 5, 7; pozywka A - BCYE, potywka C - GVPC. Temperatura wody 30,0 °C,
nie chloru wolnego 0.78 mgfl — smierzono w trakcie pobierania.

SGS Polska Sp.zo. 0.

01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 3
NiP: 5860005603
Laboratorium SGS Polska
43-200 Pszczyna, ul. Cieszyniska 52a
tel. 32 4452500; fax: 32 4472072



313 Pszczyna 2023-09-18
Strona nr
SPRAWOZDANIE Z POBIERANIA | BADAN NR SBI113106[09!2023

Objagnienia:

AB 313
A — metodyka akredytowana; jesli nie wskazano inaczej badania wykonywane przez Laboratorium badawcze akredylowano przez PCA, nr
Migjsce wykonania badas: TE - teren; PS - Pszczyna; DZ - Dzialdowo " s
Dane dostarczane przez Klienta zaznaczono czcionka pochyla; mogg one wplywad na watno wyn| ow S PO
Rezultaty badanis wskazane w kolumnie Wynikifrezultaty badan (¥)" peprzedzone znakiem (.<) OZ.TIBQBJQ uzyskanla wyn pt.:z?ym) 4
pomiarowym metody, gdzie podana wartosé to dolna granica oznaczalnosci (y) wraz z odpowiadajgcq tej wartosci niepewnoécig

rzypadku losciowych analiz fzykochemicznych). ) . s | ‘ ) i
:liepewI'iOSé f0z5zerzona pomiaru opiera si¢ na niopewnosci standardowej POMNOZone) przez wspbiczynnik k=2, z::mj:;c poz:oa: z:m =
okolo 95%. Dia analiz mikrobiologiczrych eszacowana Zgodnie z PN-EN ISO 15036:2020-04 - polaczong nlm sland' rdqu‘ pic o
rowng oddme' niu standardowemu odtwarzainoéc| wewngtrziaboratoryjnej Niepewno s podana dla analizy. Niepewnosé pobierania p wyn
30%,

o Kierown jny Laboratorium
KM - mgr in2. Mercin Kus - HORSRY SGS Polska Sp. z o, o.
01-243 Warszawa, i, Janp Kazimiorza 3
NiP: 5860605608
Laboratorium SGS Polska
43-200 Pszczyna, ul, Cieszyriska 525
tel. 32 4492500; fax- 324472072
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Laboratorium SGS Polska
Pracownla $rodowiskowa
43-200 Pszczyna AB313
ul. Cieszyfska 524
Strona nr 1/3 Pszczyna 2023-09-18
SPRAWOZDANIE Z POBIERANIA | BADAN NR SB/113104/09/2023 , ] ‘ "
Zleceniodawca ID: 49496
Ptywalnia Powiatowa w Morkach
ul. Tysigclecia 15b
18-100 Morniki
Podstawa realizacji
Zlecenie z dnia; 2023-01-01, numer systemowy: 23001393
Obszar badan: obszar regulewany prawnie / podstawa prawna: RMZ z dn. 09.11.2015 (Dz. U. 2022 . p0z.1230)
Cel badari: Potwierdzenie spetnienia wymagar
Opis prébek
Nr laboratoryjny Miejsce poboru / otykieta Probka:
probki ___ zleceniodawcy
033913/09/2023 Plywainia Powiatowa w Morikach Woda na plywalni
Wanna Whiripool nr 2
N L Dane zwiazane z pobieraniem prébek
probki Data pobicrania Prébkobiorca Identyfikacja metody pobierania
033913/09/2023 2023-09-086, godz.07:30 Przedstawiciel Laboratorium PB-DPP-20 (A); PN-EN 1SO
19458:2007 (A)
Plan pobierania dostepny w Laboratorium na Zyczenie,
Data rejestracji w laboratorium Data rozpoczecia badar Data zakonczenia badar
2023-09-06, godz.17:00 2023-09-08 2023-09-16
Uwagi _
Stan prébki w chwili dostarczenia do laboratorium nle budzi zastrzezen.
SGS Poiska Sp. z o, o. Sporzadzit:
01-248 Warszawa, 11, Jana Kazimierza 3 inZ. Edyta Lasek
NIP: 5860005608 jali i
Laboratorium SGs Porte ml. specjalista ds. obstugi Klienta
43-200 Pszczyna, u), Cieszyriska 524
tel. 32 4492500; fax: 32 4472072
Laboratoria:
43-200, Cesryrisks 522 t 428 37 449 2500 f 4802 a47 2072 Pseczyna 43-200, Cemszyfighy 528
60689, Ovamickas 330 T +48 32 449 2500 f 448 81 820 4057 ’ Pita G920, N Laszicowin 4
54-424, Muchoborsea 18 t 448 32 449 2600 1 +48 71 358 752 l Dzigldowo 13-200, Hallera 35
37300, Wiarzawico 874 T w48 32 449 2200 144817 241 13 | Lozagak I7-300, Winrzawico 574
70-661, Geanska 16 B 1438 91 421 3517 f 428 97 4213517 j

vy plsgs.com
Member of the SGS Group (SES SA}

NIF 586.000-56-08, REGON 000144259, Saa Rejonowy dia M. St Warszawy w Warsrawie, X Wydzial Gospodarcey Krajowego Relestry Sadoweago nr KRS 0000027334
Kapitat zakladowy 27 157 800,00 o
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Strona nr 2/3 Pszczyna 2023-09-18
SPRAWOZDANIE Z POBIERANIA 1 BADAN NR SB/1131 04/09/2023
Wyniklrezutaty Niepewnost Dopuszczaline
Oznaczany paramets Jednostka ientyfikacia metody badad () rozszerzona % wartosci (Nos)
033913/09/2023 [0)) wskaznikow
Temperatura ) PB-DPP-43 (A) 317 +4 8 TE | KM -
Chior wolny mg/l PB-DPP-27 (A) 0,75 +0,15 TE | KM 07-1.0"
Chlor zwigzany mafl PB-DPP-27 (A) 0,24 +0,08 TE | KM 03"
Potangjal redox (oksydoredukcyjny) mV PB-DPP-49 (A) 753 30 TE|KM | 700720750770
przy elektrodzie Ag/AgCi 3.5M KCl
Potencjal redox (wzgledem mv PB-DPP-49 (A) 963 +30 TE | KM -
standardowe] elekirody
edniesienia)
Melnosé NTU PN-EN SO 7027-1:2016-08 (A) <0,10 +0,03 PS | KM <05
Utlenialnost z KMnO, (Indeks mgl PN-EN 1S0 B467:2001 (A) 1,48 +0,37 PS | KM 4922
nadmanganianowy)
Liczba mikroorganizméw (36°C) e/ 1ml PN-EN IS0 6222:2004 (A) 11 6-19 0Z | KM 0- 13?1 f’ z1
Liczba Pseudomenas aeruginosa jtk/100ml PB-DMP-79; PN-EN 1SO 0 - DZ | KM oa™
16266:2009 (A)
Liczba Escherichia coli jtki100ml PN-EN ISO 0 = DZ | KM 02
9308-1:2014-12+A1:2017-04 (A)
Liczba Legionell2 sp. jti/100mi PN-EN ISO 11731:2017-08 (A) 0 = DZ | KM 0=
t</100mi - liczba |ednostek tworzacych kalonie w 100 mi
NDS - zgodni¢ Z Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia @ listopada 2015r. w sprawie wymagan, jakim powinna odpawiadat woda na
phywalniach (Dz- U. 2022., poz. 1230) - woda W nieckach basenowych wyposazonych W urzadzenia wytwarzajgce aerozol wodno-powietrzny.

4

21

RO A
)

2z
13)

W sytuacji przekroczenia norm wekaznikéw mikrodiologicznego 2anieczyszczenia wody b bardzo duzego obciazenia niecki
basenowej kapiacymi sig mozliwie kritkotrwate podwyZszong stezenia chlon woinego do wartosci nie wigkszej niz 3 ma/L

Podana warto$é stanowi réznice pomigdzy warto$tiq tego parametru w wodzie w miecce basenowej, 2 jego zawaroscia W wodzie
doprowadzanej do phywalni. Uwaga - Laboratorium podaie stgzenie parametru W badanej probee wody, a nie roznice wynikow.
Probke wody do badan nalezy pobierat z niecki basenowe], w mozinvie jak najmniejsze] odleglosci od wylotu dyszy.

Nie dotyczy plywalni odkrytych.

Dazac do utrzymania jak najnizszej wartoscl

Probke wody do badan nalez pobierat z niecki hasenowej, w moziwio jak najmniejs2ej odlegioéci od wylots dyszy.

Potencjal redox (oksycoredukeyjny) Przy elektrodzie Ag/AGC! 3.5 M KCI wartoéé min.

- przy 6,5 <=pH<=7.3 dla wody sbodkiej 750 [m\V]; dia wody sione: 700 (mV];

-pezy 7.3 <pH<=7.8 dia wody stodkiej 770 [mvl]:

- przy 7.3 <pH<=7.2 dla wody stonej 720 [mV];

Probke wody do badan nalezy pobiera¢ z niecki basenowej, w mozliwie jak naimnigjszoj odlegtosci od wylotu dyszy.

Normalprocedura badawcza

Data, wersja i/lub informacje dodatkowe

58-DPP-20 (A); PN-EN SO 19458:2007 (A)

Procedura Badawcza wersja 012 dnia 21.01.2021 7.

PB-DPP-43 Procedura Badawcza wersia 012 dnia 21,01.2021 1.
PB-DPP-27 Procedura Badawcza wersja 01z dnla 21012021 1.
PB-DPP-40 Procedura Badawcza wersp 01 z dnia 21.01.2021 1.

PE-DMP-79 / PN-EN 1SO 16266:2009

Procedura Badawcza wersia 012 dnia 25.02.2021 dia badan realizowanych w Pszczynie, Pile,
Lezajsku, Dziatdowie | PN-EN 1SO 16266:2009 dla badan realizowanych w Ozarowie Maz.

PN.EN ISO 11731:2017-08

Matryca A; Procedura 5, 7: pozywka A - BCYE, pozywka C - GVPC, Temperatura wody 31,7 °C,
stezenie chion wolnego 0,75 mgil — Zmierzono W trakcie pobierania,

SGS Polska Sp.zo. 0.
01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 3
NiP: 5360605603
Laboratorium SGS Polska
43-200 Pszczyna, ul. Cieszyfiska 52a
tel. 32 4492500; fax: 32 4472072



313 Pszczyna 2023-09-18
Strona nr
SPRAWOZDANIE Z POBIERANIA | BADAN NR SB/1 13104/09/2023

Objasnienia:

A~ metodyka akredylowana; jeéli nie wakazano inacze] badania wykonywane przez Laboratorium badawcze akredytowane przez PCA, nr AB 313
Miejsce wykonania badar: TE - teran; PS - Pszezyna; DZ - Dzialdowo

Autoryzowal: <
; . z iny Laboratorium
KM - mgr inz. Marcin Ku$ - Kierownik Operacyjny SGs Polska Sp. zo. o
01-248 Warszawa, ui. Jana Kazimierza 3
Nip: 5860005608
Laboratorium SGS Polska

43-200 Pszczyna, 1. Cieszyriska 525

tel. 32 4492500 fax.: 32 4472072
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Laboratorium SGS Polska
Pracownia Srodowiskowa
43-200 Psoer AB 313
ul. Cieszyfiska 524
Strona nr 1/2 Pszczyna 2023-09-11
SPRAWOZDANIE Z POBIERANIA | BADAK NR SE/110099/09/2023 mm! m m m, M Mm m] M’ m M] ] ‘ u w
Zleceniodawca ID: 49496
Plywalnia Powiatowa w Monkach
ul. Tysigclecia 15b
18-100 Moriki
Podstawa realizacji
Zlecenie z dnia: 2023-01-01, numer systemowy: 23001393
Obszar badar: obszar regulowany prawnie / podstawa prawna: RMZ z dn. 09.1 1.2015 (Dz. U. 2022 r. poz.1230)
Cel badan; potwierdzenie spefnienia wymagari
Opis prébek
Nr laboratoryjny Miejsce poboru / etykieta Probka:
probki Zloceniodawcy
033912/09/2023 Plywalnia Powiatowa w Morkach Woda na ptywalni
Woda wprowadzana do wanien Whiripool-system cyrkulacji ¢
Nr fat joy Dane zwigzane z pobieraniem probek
prébki Data pobierania Prébkoblorca Identyfikacja metody pobierania
033912/09/2023 2023-09-06, godz.08:11 Przedstawiciel Laboratorium PB-DPP-20 (A); PN-EN SO
19458:2007 (A)
Plan pobierania dostepny w Laboratorium na zyczenie,
Data rejestracji w laboratorium Data rozpoczgcia badan Data zakoriczenia badar
2023-09-06, godz.17:00 2023-09-06 2023-09-08
Uwagi _
Stan probki w chwill dostarczenia do kaboratorium nie bodz! zastrzezen,
SGS Polska Sp. z o, o, Sporzadzil.
01-248 Warszawa, v, Jana Kazimierza 3 mgr inz. Justyna Spyra
NiP: 5260005609 i i k
Leborstosing Ste Potiis Specjalista ds. obslugi klienta
43-200 Ps2czyna, ut, Cieszyriska 525
tel, 32 4452500: fax: 32 4472072
MNP Tes | Livivarmant, tesith 5 Safaty
1 dume Knveraa 3 | | okatizacio: Leboratoria;
i PRSI 200, Cieszyriska 622 t 48 32 449 2500 144892 a47 2072 Psaczyna  43.200, Cleszyfisks 528
Pozran 80809, Ctoenicka 330 U448 32 449 2500 /5448 61 820 4031 Pita 64-820, Na Leszkowis &
Wreclow 54-224, Muchoborska 18 t +48 32 449 2500 448 771 358 7562 Dziasidowo  13-200, Hallara 3%
Lakajsk 37.300, Wierzawice 574 1«48 32 449 2500 144817 281 1307 Lotagak 37-200, Wierzawice 874
70-667, Gowiska 16 B t 448 91 227 3597 F+46 27 421 3517
Ww,pl.sgs.com
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